
Size 1+2 

Montageanleitung für NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1-2-3 
Mounting instructions for NH bus-mounting fuse switch disconnector size 1-2-3 
Instructions de montage pour interrupteur-sectionneur a encastrer taille 1-2-3 
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a) Sammelschienenmontage Busbar mounting 
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Size 1+2: 35Nm 
Size 3: 40Nm 
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