
EQUES®185Power  

Sammelschienenadapter  
Busbar-adapter
adaptador de barra colectora
adaptateur pour jeux de barres
adattatori per interruttori
母线转接器

32741
32742

32743

32745
32746

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten ist die Stromversorgung 
grundsätzlich zu unterbrechen. Arbeiten unter Spannung sind gesondert, 
unter Berücksichtigung der gültigen, landesspezifischen Gesetze, Vorschrif-
ten und Normen und dem gegebenen Arbeitsumfeld einzeln zu bewerten.
Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen 
Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch 
Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source  
generally before installing or serving. Working under voltage has to be as-
sessed separately in compliance with the consideration of current country-
specific laws, regulations and standards and the working environment.  
Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be  
commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Para prevenir descargas eléctricas, desconecte la fuente de 
alimentación general antes de instalar o manipular. Trabajar bajo tensión 
eléctrica debe ser evaluado por separado de acuerdo con las leyes,  
reglamentos y normas específicas de cada país así como el entorno de 
trabajo. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse 
el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el  
mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Afin d’éviter les chocs électriques, déconnecter la source avant 
installation ou manipulation. Travailler sous tension doit être considéré 
conformément aux règlementations et aux normes spécifiques en vigueur 
dans le pays, ainsi qu’aux conditions particulières de l’environnement du 
poste de travail. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger 
le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: 
seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Non eseguire mai interventi con tensione inserita! Interventi 
speciali con tensione inserita potranno essere eseguiti soltanto rispettando 
le norme e leggi nazionali in vigore e valutando il relativo ambiente di  
lavoro. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa 
in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前，务必要先切断电源，以防事故。

请注意！为防止触电，进行安装或检修前，务必要先切断电源。 
如果进行带电工作，要根据本国的特定法律、要求、规定、 
标准及工作环境单独考虑。



Zubehör         Accessories

Werkzeug       Tool

37900

37212
37213
37214
37215
37216
37217
37218
37219
37220
37221
37222
37223
37224
37225

37226
37227
37228
37229
37230
37231
37232
37233
37234
37235
37236
37237
37238



1. A  Montage EQUES®185Power - CrossLink               Assembly EQUES®185Power - CrossLink      

1.1A 1.2A 1.3A

1.4A

Verbindung zum Sammelschienen- 
system oben
Connection to the busbar system top
32741 

Verbindung zum Sammel- 
schienensystem unten
Connection to the busbar 
system down               32745

Schienenträger halb überbaubar (ca. 12 mm)
universal busbar support over half
(about 12 mm)



1. B  Montage EQUES®185Power - Flachklemme         Assembly EQUES®185Power - drill-free mounting     

1.1B 1.2B

1.3B

Verbindung zum Sammelschienensystem oben
Connection to the busbar system top 
32742    

Verbindung zum Sammelschienensystem unten
Connection to the busbar system down
32746   



1. C  Montage EQUES®185Power- Schraubenvariante       Assembly EQUES®185Power - screw connection  

1.1C

1.3C 1.4C

1.2C

Verbindung zum Sammelschienen- 
system oben/unten
Connection to the busbar system
top/down
32743



A=40 mm–50

A

A, B, C

A

B, C

Schalter
switch

B

B

C

C

3x

Ø10,5 mm

4x    SW4

4x 4
3–4 Nm
27–35 lb·in

SW

1

2

2.2 4.1

3

4

46,5 mm T5 + Rockwell 140G-KABB

44,5 mm Siemens 3 4VL

46 mm Siemens 3VA13/ 3VA14/ 3VM14/

3VA23/ 3VA24/ 3VA54/ 3VA63/ 3VA64

45 mm Schneider Electric 630 +

3

NSX

EATON NZM

2.1

2.  Montage  Schalter                     Assembly  Switch

1

2

3

4
4 6

5 0 5 0L1 L2 L3

EATON NZM3

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3VA13 / 3VA14
3VM14 / 3VA23 / 3VA24
3VA54 / 3VA63 / 3VA64

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3 4VL

Siemens 3 4VL
ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric

NSX 630

EATON NZM3

ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric 630NSX

ABB T5 +
Rockwell 140G-K

Verbindung zum Sammelschienenadapter oben

Connection to the busbar system top

Verbindung zum Sammelschienenadapter unten

Connection to the busbar system down

EATON NZM3

Schneider Electric 630 +NSX

Siemens 3 4VL

44  5,

4 5

46  5,

BB

A

2.1

2.2

4.1

1
8
0

2
4
7
,5

2
3
4

2
0
0

1
7
6

Anlage   disposition Anlage   disposition

4 6

5 0 5 0L1 L2 L3

EATON NZM3

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3VA13 / 3VA14
3VM14 / 3VA23 / 3VA24
3VA54 / 3VA63 / 3VA64

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3 4VL

Siemens 3 4VL
ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric

NSX 630

EATON NZM3

ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric 630NSX

ABB T5 +
Rockwell 140G-K

Verbindung zum Sammelschienenadapter oben

Connection to the busbar system top

Verbindung zum Sammelschienenadapter unten

Connection to the busbar system down

EATON NZM3

Schneider Electric 630 +NSX

Siemens 3 4VL

44  5,

4 5

46  5,

BB

A

2.1

2.2

4.1

1
8
0

2
4
7
,5

2
3
4

2
0
0

1
7
6

Anlage   disposition Anlage   disposition

2.2

für die Verbindung zum Sammel-
schienensystem unten Vorlage 
drehen!
connection to the busbar system 
down turn the template!  



nur leicht anziehen
tighten slightly

Schalter

switch

X

X:  8 X 10� �

1 2

4x    4

4xM5

2.3

2.4 2.5
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3.2

3.4

3.3

3.  Montage  Stromwandler                   Assembly  current transformer

2

1

3

4

12 mm

2,5–4 mm²
AWG13–AWG11

2 Nm
17 lb.in

2x
0,8x3,5

PZ 1

Stromwandler
Current transformer

3.1



4 6

5 0 5 0L1 L2 L3

EATON NZM3

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3VA13 / 3VA14
3VM14 / 3VA23 / 3VA24
3VA54 / 3VA63 / 3VA64

Siemens 3VA13
3VA14
3VM14
3VA23
3VA24
3VA54
3VA63
3VA64

Siemens 3 4VL

Siemens 3 4VL
ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric

NSX 630

EATON NZM3

ABB T5 +

Rockwell 1 G-K40

Schneider Electric 630NSX

ABB T5 +
Rockwell 140G-K

Verbindung zum Sammelschienenadapter oben

Connection to the busbar system top

Verbindung zum Sammelschienenadapter unten

Connection to the busbar system down

EATON NZM3

Schneider Electric 630 +NSX

Siemens 3 4VL

44  5,

4 5

46  5,

BB

A

2.1

2.2

4.1

1
8
0

2
4
7
,5

2
3
4

2
0
0

1
7
6

Anlage   disposition Anlage   disposition


